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373671 Trinkwasser
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Michél Euen (3454)

<
<= AGROLAB %"

Your labs. Your service.

Datum
Kundennr.

23.05.2025
1120011961

Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)

Gemeinde 73635 Rudersberg

Messpunkt Versorgungsgebiet 13, ON Necklinsberg, Gemeinschaftshaus
PLZ/Ort 73635 Rudersberg
Amtl. Messstellennummer 119061-ON-0012

Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV Methode
Sensorische Prifungen
Geschmack organoleptisch (vor keine Eintragung DEV B 1/2: 1971
Oort)
Farbung (vor Ort) farblos DIN EN ISO 7887 : 2012-04,

Verfahren A

Tribung (vor Ort) klar visuell
Geruch (vor Ort) ohne DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
Vor-Ort-Untersuchungen
|Wassertemperatur (vor Ort) Ke l 13,8 | DIN 38404-4 : 1976-12 |
Physikalisch-chemische Parameter
Trubung (Labor) NTU 0,30 01 1 DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/icm 513 10 2790 DIN EN 27888 : 1993-11
Temperatur (Labor) °C 15,6 1 DIN 38404-4 : 1976-12
SAK 436 nm (Farbung, quant.) m-1 <0,10 0,1 0,5 DIN EN ISO 7887 : 2012-04
pH-Wert (Labor) 7,47 4 6,5-9,5 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Mikrobiologische Untersuchungen
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-2 : 2014-06
E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-2 : 2014-06
Intestinale Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 DIN EN 1SO 7899-2 : 2000-11
Koloniezahl bei 20°C KBE/ml 0 0 100 TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06
Koloniezahl bei 36°C KBE/m| 0 0 100 TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung lber die Qualitédt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung

- TrinkwV)", Stand 20.06.2023

Die Probenahme erfolgte geméR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Ust./VAT-Id-Nr.:
DE 365542034

Geschaftsfiuhrer
Dr. Paul Wimmer

Dr. Stephanie Nagorny

Dr. Torsten Zurmihl
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Datum 23.05.2025
) Kundennr. 1120011961
PRUFBERICHT
Auftrag 316576 Trinkwasserprufung 2. Quartal 2025
Analysennr. 373671 Trinkwasser

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte /Anforderung
der "Verordnung liber die Qualitat von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasserverordnung - TrinkwV)", Stand 20.06.2023 eingehalten

Die vollstandigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Prifbericht oder sind auf Anfrage verfugbar.

Beginn der Priifungen: 15.05.2025
Ende der Priifungen: 17.05.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieSlich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfdltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Im Fall einer Konformitatsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet.
Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformitét zu einer Spezifikation oder Norm nicht beriicksichtigt wird.
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AGROLAB Cornelia Haubrich, Tel. 0711/92556-44
E-Mail wasser.stuttgart@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *

Seite 2 von 2
Ust./VAT-Id-Nr.: Geschéftsfuhrer iy,
DE 365542034 Dr. Paul Wimmer ST
Dr. Stephanie Nagorny JaC=NRA « DAKKS
Dr. Torsten Zurmdihl AN Deutsche

ARt Akkreditierungsstelle
D-PL-22802-01-00



